ZPRAVA O REVIZI ELEKTRICKEHO ZARIZENI
(periodickd) (¥ 26/22)
vykonané dne: 10/2022 dle normy CSN 33 2000-6/2007, SN 33 1500
ESN 33 2000-5-54 ed.3, 33 2000-7-701 ed. 2,
CSN 33 2000-4-41 ed.2 a vyhl.73/2010

revizni tech:  Motyka Janusz zavod:MATERSKA SKOLA
739 85 Bukovec &.244 SKOLNI &.p. 800,
ev.&.osvédéeni 739 91 JABLUNKOV
12231/7/19/R-EZ-E2/A ELEKTROINSTALACE

Zdroje elektrického proudu:

a) vlastni: generétorii (dynam) o celkovém vykonu kVA

b) cizi: transformatort 0 celkovém vykonu kVA

¢) jina zafizeni: Ze sité SME kVA

Soustava:3PEN,sti.50Hz,400V/ TN-C

Ochr.pred dot.pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje ,
Ochr.pted dotykem Zivych tasti: izolaci a kryty o 18 N
Celkem instalovano(pfipojeno): i1

motori,svafetek,a pod. celkem kW (kVA) -

17ks tepelnych spotfebiCi(i ptenosnych)celkem 69 kW £
215 ks wovkovych,zéﬁvkovych,vybojkonch celkem 19 kW %2
jinych spotfebiti nebo zatizeni  celkem - kW (kVA) “

Celkem instalovano do 93 kW
Stav zafizeni se od posledni revize ze dne: 10/19 se nezménil

Pfi revizi odpojeno vadné zafizeni nebylo
Mg&feni izolaéniho odporu provedeno pfistroji MULTITEST 0100 S
Méfeni imp.smycky v.¢. M 4372 1071

M¢ieni zemniho odporu provedeno pfistrojem
Dalsi pouZité pfistroje
Celkovy posudek: Viz celkové zhodnoceni.

Datum pFedani revize: 20.10.2022
Datum pFisti revize: 10/2023 kuchynské prostory
10/2025 prostory M.S.
. Tato zprava o revizi ma: strany
Pocet pfiloh: Pocet vyhotoveni zprav: 2x

Rozdélovnik: 1x majitel, 1x vlastni
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I. Uvod

D e

Predmétem periodické revizni zpravy je ELEKTROINSTALACE PROSTORU
MATERSKE SKOLKY A KUCHYNSKEHO PROSTORU na ulici Skolni &.p. 800 v
Jablunkové. Objekt je v celém rozsahu zdény.

11. Elektroinstalace. — \
! 51, Pfivod z HDS do RE — je proveden kabelem (CYKY 4Bx25mm2 s poj istkové skfiné -
HDS. Kabel je ukonéen v rozvadé& HR na pfivodnich svorkach hlav. jisti¢t pfed

elektromérem typu J2R50, In = 75 A.|Rozvéd& RE je instalovan na chodbg v ptizemi.
7 rozvad&e pro méfeni je napojen vodii CY 4Bx 25 mm2 rozvadét PR1, ktery je umistén
nad rozvadésem HR. Jednotlivé jisti¢e v rozvad&ti PR1 slouzi pro napojeni podruznych
rozvodnych skfini PR 2 - PR 6.
Rozvody v objektu jsou provedeny vodi¢i AYMY, AYKY a CYKY pod omitkou. Cést
rozvodil je provedena kabely v el. instal. listach.
2 2. Umélé osvétleni — v Easti kuchyné a pfilehlych prostoru je osvétleni provedeno
zéa¥ivkovymi svitidly. :
2 3. Zasuvkova a svételnd instalace — 1 - faz. zasuvky 230V/16A jsou umistény na sténach
cca 120 cm od zemé. . =
2 4. Rozvadéce PRI — PR VI - zrozvadéte PR I jsou kabely AYKY napojeny jednotlivé .
podruné rozvaddde. Kromé rozvadéde pro kuchyii PR V jsou pro kady rozvadé dva - :
ptivody a ptes vypinale jsou napojeny svételné a zésuvkové na jeden kabel a bojlery na-druhy
kabel. Akumula¢ni &4st je napojené ples ( blokovéni ) stykace. ™ s
"V prostoru kuchyné je instalovano 38 ks svitidel , 19x zasuvka 230V/16A, 1x zasuvka
CEE3243, a komplet tepelné spotfebite v kuchyni viz instal kuchyii.
Ochr. uzemnéni je provedeno paskem FeZn 30/4 mm jako zékladovy zemniC.

111 Prostor a vnéji v
Klasifikovano pro potfeby RZ:
1. Prostor dle CSN 33 2000-4-41 - nebezpedny (venk. prostor)
2. Prostiedi dle CSN 33 2000-3 - a. Prostfedi AAS, ABS, AC1, ADI, AE1,
AF1, AGl, AH1, AK1, ALl,
AM]1, AN1, AP1, AQl, AR1, AS]
b. Vyuziti BAIL, BC2, BD1.

c. Konstrukce budov — CA1, CB1
3. Prostor v koupelné je uréen dle CSN 33 2000-7-701.

IV. né hodno

Druh obvodu Iz.odp. |Ochr.pi

(Mohm) |dot.ohm

1. Zs HDS

3% 99,9
2. PHvod do REL, CYK Y4Bx25mm2, 3xPN1/ 125A 6x99.9 e
3. Rozvadete REL 3x99.9  3x04

4. Pfivod do PR I, CY 4Bx25mm2, J2R 3/B/75A 6x 99,9



Druh obvodu Iz.odp.|Ochr.p¥
(Mohm) | dot.ohm

Ve ozvidéé PR Ilje oceloplechovy, v Z provedeni, IP 40/20 3x999 3x 0,5
7 Vyvody pro jednotlivé rozvid&e 7y

1.0kr. P¥ivod pro PR 5, MX350/B/50A, AYKY 4Bx 16 mm2 . 6x 99,9

2.okr. Privod pro PR 2,3, MX325/B/25A, AYKY 4Bx 6 %2 6x 99,9

3.okr. Ptivod pro .6, MX320/B/20A, AYKY 4Bx 6 mm2 s&g

4.okr. PHivod pro PR(2,3,MX320/B/20A, AYKY 4Bx 6 mm2 - 6x 99,9 ——

(2

5.okr. PHvod pro Vitah, MX316/B/16A, AYKY 4Bx 6mm2  6x999 = o203
6.0kr. Zas. 230V/16A,CYKY 3Cx2,5mm2, MX116/B/16A 2% 99,9 \/\ 7724
6.0kr. Ptivod pro PR 4,6, MX325/B/25A, AYKY 4Bx 6 mm2 _ 6§§9;y i //(
7.0kr. WW MX325/B/25A, AYKY 4Bx 6 mm2 _ 6x.99,9 y
) Ani stykace, waexnm CY 2x1,5 mm2 99,9 Ry
A ; “e U i

Je napojen z PR'I_2x kabely AYKY 4Bx 6 mm?2
e éx tahovy vypina¢ pro bojlery
ovy vypinag pro svételnou a zasuvkovou &ast

1.okr. Pojistka E27/ 6A, rezerva
2.0kr. Pojistka E27/ 6A, rezerva

3.0kr. Svételny rozvod, IV 10A, AYMY 2x 2,5mm2 99,9
4.0kr. Svételny rozvod, IJV 10A, AYMY 2x 2,5mm2 99,9
" 5.0kr. Svételny rozvod, IV 10A, AYMY 2x 2,5mm2 99,9
6.0kr. Svételny rozvod, IJV 10A, AYMY 2x 2,5mm?2 99,9
7.0kr. Svételny rozvod, IV 10A, AYMY 2x 2,5mm2 99,9
8.0kr. Svételny rozvod, LIV 10A, AYMY 2x 2,5mm2 99,9
9.0kr. 1JV 10A, rezerva
10.0kr. Svételny rozvod, IJV 10A, AYMY 2x 2,5mm?2 99,9

11.0kr. IJV 10A, rezerva
12.0kr. 1JV 10A, rezerva
13.0kr. 1JV 10A, rezerva
14.0kr. IJV 10A, rezerva
15.0kr. IV 10A, rezerva

/~ 16.0kr. Zasuvkovy rozvod, IJV 10A,AYMY 2x 4mm2 99,9
. 17.0kr. Zésuvkovy rozvod, IJV 10A,AYMY 2x 4mm?2 99,9
' 18.0kr, Zasuvkovy rozvod, IV 10A,AYMY 2x 4mm?2 99,9
19.0kr. Zasuvkovy rozvod, IV 10A,AYMY 2x 4mm2 99,9
20.0kr. Zasuvkovy rozvod, JV 10A,AYMY 2x 4mm2 99,9
21.0kr. Zésuvkovy rozvod, IJV 10A,AYMY 2x 4mm?2 99,9
" 22.1. okr. Bojler kuchym, IV, E27/10A,AYMY 2x 4mm2 99,9
< 22.2. okr. Bojler umyvérna, IJV, E27/10A,AYMY 2x 4mm?2 99,9
(_ 22.3. okr. Bojler umyvama, IJV, E27/10A,AYMY 2x 4mm2 99,9

23.1. okr. E27/ rezerva

23.2. okr. E27/ rezerva

23.3. okr. Bojler velky, 1JV, E27/10A,AYMY 2x 4mm?2 99.9

24.1-3. okr. E27/ rezerva

25.1. okr. E27/6A, ovléddéni stykacil bojleri

25.2. okr. E27/6A, ovladani stykaci bojleru

25.3. okr. E27/ rezerva

Piechodovy odpor ' pod 0,1

Rozyidst PRII je oceloplechovy, v Z provedeni, IP 40720  3x999 3x06 [ J/#%
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Druh obvodu Iz.odp. |Ochr.pi
(Mohm) |dot .ohm

/| Rozvéd&t PR 111 e oceloplechovy, v Z provedeni, IP 40720  3x99,9  3x0,6 / /1/& ha );’; AP
€ napojen Z 2x kabely AYKY 4Bx 6 mm2 oo TR

Vi v A8 ;
/

1x tahovy vypina pro bojlery e e
1x tahovy vypina¢ pro svételnou a zdsuvkovou &ast

1. okr. Ovladani stykadi, MX106/B/6A, CY 2x1,5mm2 99,9

2. okr. Bojler &. 1, MX116/B/16A, AYMY 2x4mm2 99,9

3. okr. Bojler &. 2, MX116/B/16A, AYMY 2x4mm?2 99,9

4. okr. Bojler &. 3, MX116/B/16A, AYMY 2x4mm2 99,9

%>/ S.okr. Osv.herna 5,6, + odpo¢., MX110/B/10A,AYMY2x2,5mm2 99,9
9 6. okr. Osv.chodba + schod., MX110/B/10A,AYMY2x2,5mm2 99,9
-3 1. okr. Osv. soc.,kancelaf,Satna, MX110/B/10A,AYMY2x2,5mm2 99,9
¢4 8. okr. Osv. Herna 4, MX110/B/10A,AYMY2x2,5mm2 99,9
£-9. okr. Osv.herna 6+ odpo¥., MX110/B/10A,AYMY2x2,5mm2 99,9
£ 10.0kr. Osv.chodba + okol. mist.,MX110/B/10A,AYMY2x2,5mm2 99,9 b
11.0kr. Zés. 230V/16A herna 5 + Satna + odpo€. N T
MX110/B/10A,AYMY2x2,5mm2 99,9 '

12.0kr. Zés. 230V/16A herna 4 MX110/B/10A,AYMY2x2,5mm2 99,9 <
13.0kr. Zas. 230V/16A kuchyiika, MX110/B/10A,AYMY2x2,5mm2 99,9 ~ o
Ostatni pFistroje y rozvad&i jsou odpojené a nefunk&ni, E
‘[ Rozv V| je oceloplechovy, v Z provedeni, IP 40/20 3x999 3x0,6
e napojen z PR'T 2x kabely AYKY 4Bx 10mm2
1Ix tahovy vypina¢ pro bojlery

1x tahovy vypinaC pro svételnou a zdsuvkovou ¢dst
L.okr. Pojistka E27/16A, Zasuvkovy rozvod 230V/16A
2.0kr. Pojistka E27/ 6A, rezerva
3.0kr. IJV 10A, rezerva

y '4zglq. Zasuvkovy rozvod, JV 10A,AYMY 2x 4mm2 99,9

T 5.0kr, Zasuvkovy rozvod, IV 10A,AYMY 2x 4mm2 99,9
M \ 6.0kr. Zasuvkovy rozvod, JV 10A,AYMY 2x 4mm2 99,9
~ 7T.0kr.” Zasuvkovy rozvod, IJV 10A,AYMY 2x 4mm?2 99,9

8.0kr. Svételny rozvod, IJV 10A, AYMY 2x 2,5mm?2 99,9

9.0kr. Svételny rozvod, IV 10A, AYMY 2x 2,5mm?2 99,9

10.0kr. Svételny rozvod, IIV 10A, AYMY 2x 2,5mm2 99,9

11.0kr. Svételny rozvod, IV 10A, AYMY 2x 2,5mm?2 99,9

12.0kr. Svételny rozvod, IV 10A, AYMY 2x 2,5mm2 99,9

13.0kr. Svételny rozvod, IIV 10A, AYMY 2x 2,5mm2 99,9

14.0kr. Svételny rozvod, [IV 10A, AYMY 2x 2,5mm?2 99,9
'15,0kt. Zasuvkovy rozvod, IJV 10A,AYMY 2x 4mm?2 99,9
16.0kr. Zasuvkovy rozvod, IJV 10A,AYMY 2x 4mm2 99,9

17.0kr. Zasuvkovy rozvod, IV 10A,AYMY 2x 4mm2 99,9

18.0kr. Zasuvkovy rozvod, JV 10A,AYMY 2x 4mm2 99,9

19.0kr. Zasuvkovy rozvod, JV 10A, AYMY 2x 4mm?2 99,9

20.0kr. Zasuvkovy rozvod, IJV 10A,AYMY 2x 4mm?2 99,9

21.0kr. Zasuvkovy rozvod, UV 10A,AYMY 2x 4mm2 99,9

22.0kr. Jisténi digestoru, IJV 16A, CYKY 3Cx2,5mm?2 2x 99,9

23.0kr. Jisténi ventilatoru, IJV 6A, CYKY 3Cx1,5mm2 99,9

24.0kr. IJV 0,1A, rezerva '
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Druh obvodu Iz.odp.|Ochr.p¥
(Mohm) [dot.ohm
Vypinaé 63A
~25.0kr. Pojistka 3x E27/ 10A, bojlery, AYMY 2x 4 mm2 99,9

[, 1, 26.0kr Pojistka 2x E27/ 10A, rezerva
4 bl 27.0ke. Pojistka 2x E27/ 10A, rezerva

| 28.0kr. Pojistka 2x E27/ 10A, bojlery, AYMY 2x 4 mm2 99,9
:29.okr. Pojistka 1x E27/ 10A, bojler, AYMY 2x 4 mm2 99,9
130.0kr. Pojistka 1x E27/ 10A, bojler, AYMY 2x 4 mm2 99,9

31.0kr. Pojistka 1x E27/ 6A, ovladani bojleru
_ Prechodovy odpor
/| Rozvéd¥ PR Vje ocelopl 40, kuchvii) 3x 99,9
'“E Te napojen z ﬁﬁi; 2x kabely AYKY 4Bx 16mm?2
. Vypinat 63A
1. okr. El kotel., MBN316/B/16A, CYKY 5Cx2,5mm2 10x 99,9
[ 4 2. okr. El. trouby, MX320/B/20A, CYKY 5Cx 4 mm2 10x 99,9
V/ ./ 3.oke.Vgtah,  3F E6000E/16A, CYKY 5Cx 2,5 mm2 10x 99,9
[ . (&) ok. E. sporélk, 3F E6000E/25A, CYKY SCx 4 mm 10x 99.9
L. 5. okr. El pénev, MBN320/B/20A, CYKY 5Cx 6 mm2 10x 99,9
%1/, 6.okr. EL mandl, 3F JIKS0/?2A,  AYKY 4Bx 4 mm2 6x 99,9
7. okr. REZERVA, JTK 507A.

PE1 8. okr. Rozvadit kotelna(JTK 50/24,7A) neni pfedmétem této RZ
24 b 9. okr. Zésuvka aut.pratka,MBN116/B/16A,CYKY3Cx2,5Smm2  2x 99,9
a2/ 10. okr. Zasuvka aut.pratka,MBN116/B/16A,CYKY3Cx2,5mm2 2x 999

Chréni& CD, 226 J/0,03A/25A 30 mA

74 /) 11. okr. Zasuvka CEE 400V/32A/5p,

- NC316/C/16A,CYKY 5Cx2,5mm2 6x 99,9
H5712. okr. El stolitka, MX316/B/16A, CYKY 5Cx2,5mm2 10x 99,9
6&;‘;713. okr. P1. sporik, MX310/B/10A; CYKY 5Cx2,5mm2 10x 99,9

™ /_14. okr. REZERVA, 3F JIKS0/5A,
€ 15. okr, Skrabka., JIK50/16A) AYKY 4Bx2,5mm2 6x 99,9

“-16. okr. REZERVA/3F JIK50/6,3A,>

17.-okr. REZERVA( 3F JIK50/2Z5A,7

'Rozvad&t PR Vlje oceloplechovy, v Z provedeni IP 40/20 3x 99,9
Je napojen z PR | 2x kabely AYKY 4Bx 6 mm2 '
1x tahovy vypinag pro bojlery

1x tahovy vypinag pro svételnou a zasuvkovou Cdst
1. okr. Ovladani stykath, MX106/B/6A, CY 2x1,5mm2 99,9
2. okr. Bojler &. 1, MX116/B/16A, AYMY 2x4mm?2 99,9
- 3. okr. Bojler & 2, MXI1 16/B/16A, AYMY 2x4mm2 99,9
| F 4. okr. TR 230V/24V, MX110/B/10A¢AY 2x2,5mm2 99,9
2 75 okr. Osv. erna 2., MX110/B/T0OA,AYMY2x2,5mm2 99,9
b Yw “7 6. okr. Osv.chodba + schod., MX110/B/ 10A, AYMY2x2,5mm2 99,9
7. okr. Osv. Herna 1 a 3., MX110/B/10A,AYMY2x2,5mm2 99,9

8. okr. Osv. Herna 1 + odpo&.,MX110/B/ 10A,AYMY2x2,5mm2 99,9
9. okr. Z4s.230V/16A, herna 3.,MX110/B/ 10A,AYMY2x4mm2 99,9
10.0kr. Z4s.230V/16A herna 1 + 2, $atna + odpol.

MX110/B/10A, AYMY2x4mm?2 99,9
11.0kr. Zas. 230V/16A kancela¥, MX110/B/1 0A,AYMY2x2,5mm2 99,9

pod 0,1
3x 0,6
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Druh obvodu Iz.odp.|Ochr.pi
741_—,_:_&// e EL. o (Mohm) |dot.ohm
PRiZEMI STRED- KUCHYNE
VSTUP
1x svitidlo halogen 150W 1,3
ZADVER{
1x svitidlo 2x 100W IL.tF.
CHODBA ,
5x svitidlo zafivkové 1x 36W SxIL.t¥.
VAZN{ MISTNOST
1x svitidlo 100W I1.t.
1x zasuvka 230V/16A jed. do vihka 1,1
CHODBA PRED PRADELNOU
1x svitidlo 100W II tt.
PRADELNA ‘
4x svitidlo LED 16W, ILt.
4x zasuvka 230V/16A 0,8-0,9
N, 1x mangel 3 kW 99,9 0,9
N 1x pratok.ohf.vody 2 kW 99 09
M\ Ix bojler 1,6 kW 999 09
§‘ ~ SKLAD ESUSY
W 1x svitidlo 100W 11 t.
N JIDELNA
\M -‘ 2x svitidlo LED 16W ILtF.
‘EE‘ 1x zdsuvka 230V/16A 0,9
!:: SKILAD ZELENINY
N 1x svitidlo 100W, LA,
N 1x svitidlo LED 16W ILt.
1 1x svitidlo Zafivkové 1xS8W it
Wl 5x zésuvka 230V/16A (2x nedostupns) 0,8-09
\ w 00K sy s 3x 0,9
KUCHYN _ S s7?
o LED 2x18W 8x ILtF.
1x zésuvka 230V/16A 0,9
3x zésuvka 230V/16A do vihka 1,1-1-2
1x zésuvka CEE1643 ( robot ) 3x 0,9
1x ohfivaci stolitka 6 kW 54 1,2
1x smaz. panev 15 kW /3x 400V 84 -85 3x 0,9
1x varny kotel 7,6 kW/ 3x 400V 40 -51 3x1
1x El. sporék typ SE 40 A, 3x 400V/14 kW 3% 99,9 3% 0,9
1x Plyn. sporék typ SPE 40A, 230V/4kW : 65 0,9
1x 3x el. trouba typ TPE30 / 12kW/ 3x 400V 3x 48 3x1
1x maly robot typHU-1, 1,4kW 99,9 1
1x velky robot typ RE 22/ 3 kW 3% 99,9 3x 1
1x digestof 2x svitidlo 1x 36W tf. 11 a 1x ventilator 35 W —tf. II
2x bojler 2,4 kW 2% 99,9 2x 0,9
~ Ochranné pospojovani viech kovovych Casti v kuchyni pod 0,1 0,9-1
UKLIDOVA KOMORA

1x svitidio 100W ' ILtF.



